PREDNY POHLAD

BOCNY POHLAD
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g Technické informacie
o NSHV-Typ
o
# E G-LS1000-AL8 Material pripojnic Konstrukcia Rozostup pripojnic Menovity prad
2 E 400/230V; 3~/PEN/50Hz, cu Pevné 185/185/320mm 985A
E w Montazny rozmer ($xV) Celkové rozmery (8xVxH) Rozmery pripojnic Dodévatel energie Meranie Skrifta USM (ELM) Meraci panel Istenie Vodic pre napétové meranie | Vodic pre pridové meranie
T ;‘; NS-plech 1100x1160 ca.1100x1250x400mm 60x10mm (L1/L2/L3/PEN) /- NN A stavebnicovy B6A NSGAFOU 2,5 mm? HO7V-K 2,5 mm?
b E Krytie Normy Privod Vyvody Iné
ua
1P20 DIN EN 60439-1 I VDE 0660 Teil 500 zhora / zozadu nadol -/-
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